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   Цель проекта – является разработка проекта отопительной ТЭЦ средней 
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энергосистемы. 
   В результате проектирование, был произведён ряд расчётов, выбор 
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электростанции и месторасположения.  
Область применения-энергетика, строительство и энергомашиностроения. 
Произведен расчёт экономической эффективности проекта.  
Дипломный проект выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word 
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ФЮРА311021.001 ПЗ 
ВВЕДЕНИЕ 
Новокузнецк, размещающийся на территории порядка 42 тысяч га, 
имеет развитую сеть жизнеобеспечения - тепловые и водопроводные сети, 
канализацию, линии электроснабжения. Только тепловые сети имеют 
протяженность свыше 365 км. Еще больше протяженность линий 
электропередач [1].        
 Предприятия энергетики Новокузнецка составляют в объеме 
производства продукции Кемеровской области почти 16%[1].  
 Динамика развития производства электроэнергии определяется, 
главным образом, потребностью в ней промышленных предприятий.  
 По производству электроэнергии и теплоэнергии наблюдается 
незначительный спад, что в основном связано с падением объемов 
производства в металлургии [1].       
 Наряду со специфическими особенностями, вся система 
жизнеобеспечения города обладает общими недостатками:  
 Устаревшие линии и трубопроводы (в тепловых сетях есть 
трубопроводы, возраст которых свыше 65 лет).   
 1)Устаревшее оборудование (задвижки, переключатели и т.п.). 
 2)Малая оснащенность измерительными приборами.   
 3)Низкая степень автоматического дистанционного управления сетями.
 4)Неравномерная и нерациональная развитость сетей по районам 
города. Высокая агрессивность воздействия на линии со стороны 
окружающей среды (грунтовые воды, кислотные дожди и т.д.).   
 5)Чрезмерная загрузка линий и оборудования.    
 Все это приводит к тому, что жители г. Новокузнецка не обеспечены 
энергоносителями в соответствии с нормативами:     
 1)в ряде случаев отсутствует холодная вода на верхних этажах;  
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2)качество ее низкое из-за устаревших систем водоочистки;  
 3)электроэнергия по своим качественным параметрам не соответствует 
стандартам          
 4)горячая вода подается с температурой и объемами, недостаточными 
для обеспечения комфорта проживания;      
 5)очень мало приборов по учету потребления, исключая электричество.
 Особо следует сказать об использовании всех энергоносителей. Если на 
производственных предприятиях существует некое приближение к порядку, 
то в жилищно-коммунальном хозяйстве они используются недостаточно 
эффективно. В общественном сознании отсутствует понятие об 
энергосбережении. Не берегут энергию жильцы, а еще меньше работники 
организаций, обслуживающие дома (двери разбиты, окна в подъездах не 
застеклены, подвалы открыты).      
 Большой объем бюджетных средств на оплату тепло- энергоносителей, 
(свыше 16 % от всего бюджета), ставит вопрос об энергосбережении еще раз. 
Этот вопрос с каждым годом становится все острее в связи с увеличением 
стоимости энергоносителей и тарифов по их доставке [1]. 
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 10 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Расчет ведем по методике [11,12,13] 
г.Новокузнецк из-за развития угледобычи и развития 
металлургических производств требует ввода новых мощностей. 
Технико-экономическое обоснование проекта с 3хТ-150-130 
Годовая выработка электроэнергии турбиной 3хТ-150-130, 
год Н уЭ N h  ,                                                                                                 
где 
уh - число часов использования установленной мощности, 6500уh ч  
3 150000 6500 2925 .годЭ млн квт                        
Годовой отпуск тепла 
Q год = Q  уh  =980,223300=3234726 Гкал/год,                   
 Отпущенная электроэнергия 
 0,9 2925 2632,5 .
СНОТП ВЫР
Э э Э млн кВт                                        
Годовой расход топлива 
/
  отпут отп э эВ Э в ,                                                                                          
где /
отп
э эв - удельный расход топлива на 1 отпущенный кВт ч  электрической 
энергии; / 244.5 . ./
отп
э эв г у т кВт ч  [см.2.2] - для Т-150-130 
/
2632,5 244,5 643646 /отпут отп э эВ Э в тут год     
Капиталовложения в расширяемую часть 
13829,7 36 36,9 13902,6 . .,ст т д общК К К К млн руб                                    
mK - затраты, относимые соответственно на турбину 13829,7mK  млн.руб.,  
дK - затраты, относимые соответственно на монтаж паропроводов           
36дK  млн.руб.  
Общестанционные затраты, 36,9общестK   млн.руб.,    
    
 , что также надо учитывать,  
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Удельные капиталовложения в строительство нового блока 
ст
у
Н
К
К
N
 ,                                                                                                        
13902,6
3089
450
ст
у
Н
К
К
N
   руб./кВт, 
Численность персонала 
перс Н штN N n  ,                                                                                                
где штn - штатный коэффициент для ТЭЦ мощностью 450 МВт принимаем 
1,5875чел./МВт,  
450 1,5875 714перс Н штN N n     чел, 
Фонд заработной платы 
персФ З N  ,                                                                                                    
где З- средняя заработная плата, З = 25480 руб. 
1 25480 714 18,192варперсФ З N     млн.руб./мес, 
Годовые затраты тепловой электростанции на топливо 
т ут тИ В Ц  ,                                                                                                       
где тЦ  – цена топлива, 1200 /тЦ руб тут , 
643646 1200 772,37т ут тИ В Ц     млн.руб., 
Годовые затраты электростанции на амортизационные отчисления 
И =Н К
ам ам ст
0,033 13902,6 458,8    млн.руб 
где àìH =0,033 -норма амортизации при сроке службе станции 30 лет  
0,033амH                                                 
 Годовые затраты на заработную плату 
зплИ 12 18,192 12 218,3 .=Ф млн руб                                                            
Годовые затраты на ремонт      
                           
  
 , что также надо учитывать,  
 , что также надо учитывать,  
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Прочие расходы 
 прочИ =0,02( т ам зпл ремИ +И +И +И )=0,02(772,37+458,8+218,3+278,05)=34,55млн.руб    
(10.15) 
   Полная величина годовых эксплуатационных затрат 
т ам зпл рем прочИ=И +И +И +И +И 772,37 458,8 218,3 278,05 34,55 1762,07 .млн руб                    
(4.16) 
Прибыль балансовая 
/ / ,
отп отп
б э э год т э годП Э Э И                                  
6 6
/ / 1,5 2632,5 10 1100 3234726 1762,07 10 5744,8 .
отп
б э э год т э тепП Э Э И млн р             
 где 
/э э - тариф на отпуск энергии  
/
/ *1,5э э руб квт ч  , 
теп - тариф на отпуск тепловой энергии, действующий в данном регионе,  
1100 /теп рубС Гкал [из среднего тарифа по Новокузнецкому району] 
Срок окупаемости без учета фактора времени: 
ст
окуп
б
К
Т
П
                                                                                                   
ст
окуп
б
К 13902,6
Т
5744,8
2,4
П
   года 
Учитывая большую длительность осуществления проектов необходимо 
рассчитать показатели эффективности, учитывающие разную стоимость 
денежных потоков во времени. К ним относятся: ЧДД, ВНД, ИД и 
дисконтированный срок окупаемости 
Чистый дисконтированный доход при Е=5 % 
T T
ч t t
t t
t 0 t 0
ЧДД П (1 Е) K (1 E) 24889,7 15608,01 8881,7 Млн.руб  
 
         
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Окупаемомть инвестиций 
t
t
ок
ДД
ДДДК
tТ
  

)1(
)1( , 
где ДК – дисконтированные капиталовложения в производство; 
ДД – дисконтированный доход; 
t – год, при котором    tt ДДДКДД )1( . 
 
6 6
6
17108,8 10 13139,4 10
6 1 5,25
15608,01 10
ОКТ
  
   

 года 
 
ВНД=16 %  
 
Рисунок 8 – Определение ВНД 
Индекс доходности: 



ДК
ДД
ИД  
6
6
24889,7 10
2,8
8881,7 10
ИД

 

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